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Manual de utilizare



PREZENTAREA GENERALÃ A TERMOSTATULUI

Termostatul de camerã COMPUTHERM QQ3 RF este adecvat pentru
comanda unui aparat de încãlzire sau de climatizare, fiind compatibil cu
majoritatea cazanelor de încãlzire centralã comercializate în România,
indiferent de tensiunea de comandã, de 24 V sau 230 V.

Termostatul comandã aparatul de încãlzire sau de climatizare astfel
încât temperatura ambientalã sã fie menþinutã constantã la valoarea
doritã de Dvs. 

Precizia mare a termostatului asigurã CONFORT în locuinþa sau
biroul Dvs, precum ºi ECONOMIE la cheltuielile cu energia.

Termostatul este mobil, nu necesitã legãturã electricã prin
cablu la cazan, el este un emiþãtor care trimite semnale de
radiofrecvenþã  receptorului (un  modul fix în legãturã directã cu
cazanul de încãlzire). Receptorul primeºte semnalele de la ter-
mostat ºi comandã pornirea sau oprirea cazanului prin cablul
electric conectat între receptor ºi cazan. 

Termostatul poate  comanda un aparat de încãlzire sau de
climatizare, dar, cu scopul simplificãrii textului, vom  folosi ter-
menul de cazan. 
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Termostatul poartã un numãr de serie de fabricaþie. De exem-
plu: 22739126. Acelaºi numãr este trecut ºi pe receptor.
Termostatul emiþãtor ºi receptorul sunt reglate din fabricã sã
lucreze pe aceeaºi frecvenþã ºi au acelaºi cod de adresã.

Pentru a economisi energia bateriilor ºi a prelungi durata lor
de viaþã, termostatul nu  emite  permanent semnale, ci trimite
receptorului comenzi cu anumitã periodicitate. 

Termostatul  cu comandã în radiofrecvenþã  este mobil. Din
acest fapt rezultã câteva avantaje, ºi anume:

— nu necesitã pozarea unui  cablu electric, se evitã deranjul
în clãdire

— permite gãsirea, prin încercãri, a locului optim de
amplasare al termostatului

— este adecvat situaþiei în care destinaþia lui se schimbã, de
pildã, ziua este folosit în sufragerie, seara este mutat în dormi-
tor.

Raza de acþiune este de aproximativ 50 m în teren deschis ºi
de aproximativ  30 m într-o clãdire, fiind influenþatã de structura
clãdirii. Raza de acþiune este mult redusã dacã undele întâmpinã
structuri metalice, beton armat etc.

Dacã se întrerupe tensiunea de alimentare de la reþea, recep-
torul va comanda decuplarea cazanului, care oricum nu poate
funcþiona în lipsa curentului electric. Dupã ce reapare tensiunea
reþelei, termostatul ºi receptorul vor continua, dupã câteva
minute, derularea programului prescris. 

Butoanele de acþionare ale termostatului sunt vizibile în
fotografia de pe copertã.
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1.   AMPLASAREA TERMOSTATULUI

Termostatul  este mobil, dar este important sã îi gãsiþi locul potrivit
în încãpere. Temperatura pe care o sesizeazã va sta la baza deciziilor
pe care le ia în comanda cazanului. Va lucra bine, dacã temperatura
sesizatã de el va fi realã ºi nu una influenþatã de o sursã de cãldurã sau
de frig, cum ar fi un televizor, frigider, veiozã, razele soarelui, horn, fe-
reastrã sau uºã de intrare.  Înãlþimea optimã este la 1,5 m de podea, în
zona de circulaþie naturalã a aerului. Nu-l amplasaþi pe un perete exte-
rior. Termostatul poate fi folosit în suportul lui sau montat pe perete.
Consultaþi specialistul dvs. de instalaþii, dacã radiatoarele sunt pre-
vãzute cu robineþi cu cap termostatat.

2. INTRODUCEREA BATERIILOR, PUNEREA ÎN FUNCÞIUNE

Îndepãrtaþi capacul din spate al termostatu-
lui prin slãbirea celor 2 ºuruburi, ca în figurã.

Va fi vizibil suportul bateriilor ºi circuitul
imprimat cu piesele electronice, pe care vã
rugãm sã nu le atingeþi. Introduceþi douã baterii
ALCALINE tip LR6 (AA) în suportul lor, respec-
tând polaritatea. Dacã nu apar datele pe afiºaj,
acþionaþi uºor butonul RESET cu un obiect
ascuþit. 

Dacã tensiunea bateriilor este scãzutã, apare pe afiºaj:      .
Remontaþi capacul din spate, pornind de la balamalele de sus. 
Stabiliþi temperatura pe care o doriþi în încãpere. Stabilirea tempe-
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raturii o numim setare ºi se face în felul urmãtor: apãsaþi o datã
butonul sau . Pe afiºaj apar cu intermitenþã indicativul SET ºi
valoarea care a fost setatã înainte de fabricã sau de Dvs. Apãsaþi
butonul sau pânã ce apare pe afiºaj valoarea doritã. Aceasta
pâlpâie. Dupã aproximativ 15 secunde dispare valoarea setatã, semn
ca aceasta a fost memoratã ºi reapare valoarea existentã. Setarea tem-
peraturii se face din 0,5 în 0,5 °C, în domeniul 10 - 30°C. Valoarea
setatã de fabricã este de 20 °C. 

Termostatul comparã temperatura ambientalã cu cea setatã. Dacã
temperatura este mai mare decât cea existentã, termostatul comandã
pornirea cazanului. Pe afiºaj apare semnul HEAT.

3. REGLAJELE TERMOSTATULUI

Utilizatorul are posibilitatea de a modifica sensibilitatea termostatu-
lui, unitatea de mãsurã a temperaturii ºi modul de lucru al afiºajului.

3.1 SENSIBILITATEA TERMOSTATULUI

Sensibilitatea de comutare a termostatului este de ± 0,2 °C sau 
± 0,3 °C, selectabilã de Dvs. Sensibilitatea termostatului stabilitã de fabri-
cã este de ± 0,2 °C. Dacã doriþi sã modificaþi sensibilitatea la ± 0,3 °C,
mutaþi piesa de scurtcircuitare (jumper) 1 de pe contactul electric din
dreapta ºi mijloc, pe contactul din
stânga ºi mijloc. (Vezi foto).
Sensibilitatea de comutare repre-
zintã diferenþa dintre temperatura
reglatã ºi temperatura la care ter-
mostatul comutã, cupleazã sau
decupleazã cazanul. Dacã ter-
mostatul este reglat pe sensibili-
tatea de ± 0,2 °C ºi am setat tem-
peratura la 20 °C, termostatul
cupleazã cazanul la o tempe-
raturã mai micã de 19,8 °C ºi îl decupleazã la o temperaturã mai mare
de 20,2 °C. 

Sensibilitatea de ± 0,2 °C asigurã temperaturã mai constantã în
locuinþã, dar cazanul va fi cuplat ºi decuplat mai des. 

Atenþie! Sensibilitatea de comutare a termostatului poate fi
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verificatã numai cu un termometru de precizie, nu ºi prin citirea
temperaturii afiºate de termostat, precizia de mãsurare a  tem-
peraturii  fiind de ± 0,5°C. 
Nu expuneþi termostatul la variaþii mari ºi rapide de temperaturã!

3.2 SELECTAREA UNITÃÞII DE MÃSURÃ (°C sau °F) 

Termostatul este reglat din fabricã sã afiºeze temperatura în grade
Celsius (°C). Dacã doriþi afiºarea în grade Fahrenheit (°F), mutaþi
jumperul 2 de pe contactul electric din dreapta ºi mijloc, poziþia reglatã
în fabricã, pe contactul din stânga ºi mijloc. Vezi fotografia de la pag. 5.

3.3 REGLAREA AFIªAJULUI

Termostatul este livrat din fabricã astfel încât afiºajul indicã tempe-
ratura existentã în încãperea respectivã, apare indicativul ROOM
(camerã). Jumperul 3 este pe poziþia din dreapta, pe contactul din
dreapta ºi mijloc. 

Dacã în aceastã stare doriþi sã ºtiþi care este temperatura stabilitã
(setatã), apãsaþi butonul sau . Apare cu intermitenþã, timp de 15
secunde, valoarea stabilitã ºi cuvântul SET. Dupã aceasta reapare va-
loarea existentã. 

Dacã jumperul este mutat în poziþia din stânga, pe afiºaj vor apãrea
alternativ, la interval de 4 secunde, temperatura existentã (ROOM) ºi
temperatura stabilitã (SET). Apar alternativ ºi cuvintele ROOM ºi SET.
Astfel aveþi posibilitatea sã citiþi ambele valori ale temperaturii.

4. REGIMUL ANTIÎNGHEÞ 

Comutatorul termostatului are 2 poziþii (vezi imaginea
alãturatã):

HEAT pentru regimul normal de lucru
pentru regimul antiîngheþ.

În acest regim temperatura setatã este stabilitã din fabricã la va-
loarea fixã de 7 °C.

Dacã temperatura ambientalã este sub 7 °C, termostatul comandã
pornirea cazanului. Pe afiºaj apare simbolul: . Reglajele descrise la
pct. 3 sunt valabile.
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5. SCHIMBAREA BATERIILOR 

Durata de viaþã a bateriilor este de cel puþin 1 an. Bateriile trebuie
schimbate atunci când pe afiºaj apare semnul . Deschideþi capacul
termostatului, aºa cum este descris în pct. 2, folosiþi baterii alcaline ºi
respectaþi polaritatea. Dupã schimbarea bateriilor verificaþi temperatura
setatã. 

Dacã acþionaþi butonul RESET, temperatura setatã se pierde, ter-
mostatul va lucra dupã valoarea setatã din fabricã: 20 °C.

6. RECEPTORUL

6.1 Montarea receptorului, realizarea conexiunilor

Receptorul va fi montat în interiorul clãdirii, ferit de umezealã,
dar nu în interiorul cazanului! Conexiunile electrice vor fi rea-
lizate de un specialist, cu scopul evitãrii electrocutãrii.

Slãbiþi cele 2 ºuruburi din partea de jos a receptorului, fãrã sã
le scoateþi. Separaþi receptorul de placa lui de bazã. Fixaþi placa
de bazã pe perete. Îndepãrtaþi eticheta de carton de pe borne,
pentru a asigura contact electric perfect între conductori ºi borne.
Bornele sunt însemnate pe plastic cu semnele N, L, 1, 2, 3. 

Receptorul trebuie alimentat cu tensiune electricã de 220V
de la reþea.
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Recomandãm alimentarea receptorului cu conexiuni electrice
fixe (permanente), fie din aparatul comandat, fie dintr-o dozã
electricã de perete. Nu este indicatã alimentarea printr-o fiºã
introdusã într-o prizã electricã, datoritã posibilitãþii întreruperii
accidentale a alimentãrii ºi, prin aceasta, scoaterii din funcþiune
a termostatului.  Puterea consumatã este de 6 W. Nulul reþelei
se va conecta la borna N, iar linia, (faza) la borna L. Este indicat
sa fie intercalat un întrerupãtor pe alimentarea receptorului, care
permite oprirea alimentãrii când termostatul nu este folosit un
timp îndelungat.

Receptorul are un releu de ieºire cu 3 puncte de conexiune
fãrã potenþial electric: 1 (NO), 2 (COM) ºi 3 (NC). Conectaþi cele
2 fire ale cablului  electric al aparatului comandat la bornele 1
(NO) ºi 2 (COM) dacã aparatul este de încãlzire, respectiv 2
(COM) ºi 3 (NC) dacã este de climatizare. 

ATENTIE! Respectaþi în toate cazurile instrucþiunile producã-
torului aparatului de încãlzire sau de climatizare!

Tensiunea care se va regãsi pe bornele 1, 2, sau 3 depinde
numai de aparatul comandat. Cablul se va alege în funcþie de
tensiune, izolaþia trebuie sã fie corespunzãtoare. Lungimea
cablului nu este importantã, receptorul poate fi amplasat lângã
aparat sau la distanþã. 

Dacã situatia impune ca termostatul sã fie mai departe de
cazan decât raza de acþiune, iar recepþia devine nesigurã,
amplasaþi receptorul la distanþã mai mare de cazan, folosind un
cablu mai lung. Distanþa de la termostat la cazan va putea fi ast-
fel mãritã la suma lungimii cablului si a razei de acþiune. 

Atenþie la cablul dintre receptori ºi cazan! Comanda cazanu-
lui se face de regulã la curenþi slabi. Un cablu de forþã, pozat
paralel cu acesta, la distanþã mai micã de 30 cm (de ex. chiar
cablul de alimentare a receptorului - 220V) poate genera pertur-
baþii. În cazul în care nu se poate evita pozarea paralelã a aces-
tor cabluri, este recomandatã utilizarea cablurilor ecranate.
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6.2   Punerea în funcþiune a receptorului

Alimentaþi receptorul cu tensiunea electricã de 220 V, 50 Hz.
LED-ul roºu ºi cel verde se vor aprinde pentru scurt timp. Aºtep-
taþi câteva minute ca circuitele de radiofrecvenþã sã se activeze.
Faceþi o probã: apãsaþi butonul       al termostatului de mai multe
ori, pânã setaþi o temperaturã mai mare cu 2-3 grade decât tem-
peratura încãperii. Urmãriþi dacã dupã apariþia pe afiºaj a sem-
nului HEAT comanda a fost preluatã de receptor (se aprinde
LED-ul roºu).  

Dacã receptorul nu a sesizat comanda termostatului, sis-
temul trebuie reacordat.

Reacordarea termostatului cu receptorul
Acþionaþi butonul M/A

al receptorului pânã
LED-ul verde începe sã
pâlpâie (aproximativ 10
secunde). Apãsaþi acum
butonul LEARN aflat pe
placa de circuit imprimat
din termostat (vezi figura
alãturatã) pânã ce LED-ul
verde se stinge (aprox.
10 secunde). Acum
receptorul „a învãþat“ noul
cod al termostatului. 
(Acest cod nu va fi pierdut  în cazul unei pene de curent, el se
memoreazã automat.)

Atenþie! Apãsarea butonului LEARN, timp de mai mult de 10
secunde va genera un nou cod, pe care receptorul nu-l va
„înþelege“  decât dupã o nouã reacordare. Evitaþi, deci apãsarea
butonului LEARN, precum ºi apãsarea butonului M/A de pe
receptor,  fãrã un motiv întemeiat!
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6.3 Testarea razei de acþiune

Cu ajutorul butoanelor ºi se poate verifica dacã recep-
torul se aflã în raza de acþiune a termostatului. Pentru aceasta
acþionaþi butonul pentru a ridica temperatura setatã. În acest
moment termostatul comandã cuplarea cazanului. Pe afiºaj apare
HEAT.

Pe receptor, cuplarea este semnalizatã de LED-ul roºu, con-
tactele releului NO ºi COM sunt închise. Micºoraþi acum tempe-
ratura setatã cu ajutorul butonului sub valoarea temperaturii
ambientale. Termostatul va comanda oprirea cazanului, pe afiºaj dis-
pare HEAT, iar LED-ul roºu de pe receptor se stinge.

Aþi ieºit din raza de acþiune dacã semnalele nu mai ajung la
receptor (nu se mai poate observa alternanþa aprinderii LED-ului
roºu).

6.4 Regimul manual al receptorului

Butonul MANUAL permite comanda manualã. 
Apasati MANUAL,  LED-ul verde lumineazã, receptorul nu

mai ascultã de semnalele termostatului, aºteaptã comenzi de la
Dvs. Apãsaþi butonul M/A pentru a comuta receptorul între cele
douã stãri. Când LED-ul roºu este luminos, releul este închis,
când este stins, releul este  deschis. Doriþi sã reveniþi în regimul
automat? Apãsaþi din nou MANUAL. LED-ul verde se stinge,
receptorul va lucra din nou dupã comenzile termostatului.

6.5 Evitarea perturbaþiilor strãine

Termostatul nu este deranjat de telefoane mobile, aparate
radio etc. Dacã totuºi un alt aparat cu radiofrecvenþã creazã
interferenþe ºi perturbã funcþionarea termostatului Dvs, efectuaþi
operaþiunea de reacordare, conf. pct. 6.2.
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D ATE  TEHNICE

Date tehnice ale termostatului (emiþãtor):

—  elementul termosensibil NTC  10 KΩΩ ±1% la 25 °C
—  sensibilitatea de comutare ± 0,2 °C sau ± 0,3 °C - selectabil
—  domeniul de reglaj al temperaturii 10 – 30°C din 0,5 în 0,5°C 
—  domeniul de afiºare a temperaturii 5 – 35°C din 0,1 în 0,1°C
—  precizia de mãsurare ± 0,5 °C
—  precizia de afiºare a temperaturii ± 0,1°C
—  temperatura în regimul antiîngheþ 7 °C
—  temperatura admisã pt. depozitare - 10°C …  + 60°C
—  tensiunea de alimentare 2 x 1,5 V  baterii alcaline LR6 (AA)
—  puterea consumatã (din baterii) 1,3 mW
—  durata de funcþionare baterii aproximativ 1  an
—  frecvenþa de lucru 868,35 MHz
—  banda de frecvenþã 868 – 868,6 MHz
—  dimensiunile termostatului (mm) 110 x 75 x 45 (fãrã suport)
—  masa termostatului fãrã baterii 135 g

Date tehnice ale receptorului:

—  tensiunea de alimentare 230 V AC, 50 Hz
—  puterea consumatã 6 W
—  tensiunea care se poate comuta 24 V AC / DC, 250 V AC; 50 Hz
—  curentul care se poate cupla 6 A rezistiv sau 2 A inductiv
—  raza de acþiune aproximativ 50 m în teren deschis, 

30 m în clãdire (vezi obs. pag. 3)
—  masa receptorului 150 g

Poartã marcajul       .

Îndeplineºte cerinþele Ministerului Comunicaþiilor ºi
Tehnologiei Informaþiei, poate fi introdus pe piaþã ºi utilizat pe
teritoriul României.
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Atenþie: aparatele scoase din utilizare se vor preda la
centrele de colectare a DEEE (deºeuri de chipamente
electrice ºi electronice)! 

Termostatul Computherm Q3 RF a fost produs
conform directivelor U. E. EMC89/336/EEC; 

LVD 73/23/EEC;   93/68/EEC ºi   R&TTE 1999/5/EC.

ISO 9001

COMPUTHERM ®

Wireless Thermo Control System
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